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事例② スイミングスクールの温水プール温水ボイラ

温水ボイラの平均熱出力測定日：10月27日（土）

測定日：10月29日（月）
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【POINT】
定休日（日曜日）明けは、温水
温度が低下しているため、昇温
の負荷が大きくなる。

【POINT】
負荷が比較的小さい12時から13時
までの間を週3日運転停止するこ
とで燃料削減が見込める。
※ただし、季節・時間により実施の可否
について検討が必要である。
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